Schieberaccord

Eg Schieberaccord

1000 bis
1200 mm

A T T T Tt

Das Wasser-Hauptventil ist gleichzeitig Installationsgrenze SWL / Installateur.

Der Wasserzahler soll im gleichen Raum wie die Hauseinfuhrung installiert werden.

Wird der Wasserzahler in einem anderen Raum installiert, ist vor dem Zahler
ein Absperrventil zu montieren.

Der Wasserzahler (ev. Passstlck) inkl. Raccord wird von den SWL abgegeben.
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