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Leiterfarben Strom-und Spannungspfade:
L1=braun, L2=schwarz, L3=grau, N=hellblau

Drehfeld: L1, L2, L3
Messleitungen bis 10m Länge:
Strompfade 4.0 Cu, Spannungspfad 2.5 Cu

* = keine Abschlaufungen Lieferung SWL:
-Prüfklemmen, -Wandler,

Lieferung/Montage SWL:
-Wandler-Zähler, - LSG

Messwert Leitungen
Orange 1.5² = 1imp. 25Wh - K1 
Grün 1.5² = 1imp. 25varh
Violett 1.5² = 1imp. 15min - K3

10A
25A

Steuersicherung
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