® Wandlermessung in Betrieb ® Kurzgeschlossen / Zahlerausbau
A
Zum Zahler
2]2 5[5 (8] 11
(TP e P e B
] oF 1
L1 L2 L3 N
K K K
B
C Bt .
’ J: ,: f“’ "1 l;
— - rr ! ligllgl |
" ‘| g tn\ il U I |
\ W
D i % .
E
@ Wandlermessung in Betrieb: Schalter nach oben schieben
] L1 . . @ Bei zahlerausbau Schalter nach unten schieben (Test)
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